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Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek

Patamäenkatu 24 PL 265 Y 0214391-0

33900 TAMPERE 33101 TAMPERE *(03) 2461 111 anja.tuominen@kvvy.fi

Tässä tutk imusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Tutk imustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy

Vanajantie10 B

13110 HÄMEENLINNA

Tilausnro 289801 (7INSTÄHT/impaktor), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 8.5.2017

Näytteenottaja: Paula Helmi

NÄYTTEET

Lab.nro Näytteen kuvaus

26081 Paijalan koulu 6563

Eskari

26082 Ulkoilmavertailu

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys Yksikkö 26081 26082

*Aktinomykeetit°° pmy/m³ <4 <7

*Bakteerit pmy/m³ 210 870

*Sieni-itiöpit., DG-18 alusta pmy/m³ 4 28

*Sieni-itiöpit., MUA alusta pmy/m³ 4 130

*Sieni-itiöiden sukum. (MUA) ilmanäyte kts. laus kts. laus

*Sieni-itiöiden sukum. (DG-18) ilmanäyte kts. laus kts. laus

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 

» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Näytteenottomenetelmä: 6-vaiheimpaktori

Määritysraja: 4 cfu/m³ ja näytteelle 26082 7 pmy/m3

SUORITETTUJEN TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA:

Sienisukujen tunnistus:

Näyte 26081

DG18: Aspergillus penicillioides°/restrictus° 100% (1 pesäke)

MUA: Rhodotorula 100%

Näyte 26082

DG18: Aspergillus sydowii°°/versicolor°° 25% (1 pesäke), Cladosporium°°° 25%, Penicillium°°° 

25%, muu home 25%

MUA: Steriili home 47%, muu home 47%, Penicillium°°° 6%

Merkintöjen selitykset:

°Mikrobisuku/-laji/-ryhmä on kosteusvaurioon viittaava.

°°Mikrobisuku/-laji/-ryhmä on kosteusvaurioon viittaava ja mahdollisesti toksiineja tuottava.

°°°Mikrobisuku on mahdollisesti toksiineja tuottava.
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LAUSUNTO (jatkoa edelliseltä sivulta)

NÄYTTEENOTTAJAN ANTAMAT LISÄTIEDOT:

Lämpötila ja lumitilanne näytteenottohetkellä:  +5°C, ei lumipeitettä

Anja Tuominen

Tekn.varavastuu
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MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*Aktinomykeetit°° STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

*Bakteerit STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

*Sieni-itiöpit., DG-18 alusta STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

*Sieni-itiöpit., MUA alusta STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

*Sieni-itiöiden sukum. (MUA) ilmanäyte STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

*Sieni-itiöiden sukum. (DG-18) ilmanäyteSTM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje  IV 8/2016 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm.

*Aktinomykeetit°° 2017/26081 Määritysrajan alitus 9.5.2017

2017/26082 Määritysrajan alitus 9.5.2017

*Bakteerit 2017/26081 ±26 % 9.5.2017

2017/26082 ±22 % 9.5.2017

*Sieni-itiöpit., DG-18 alusta 2017/26081 9.5.2017

2017/26082 ±11 pmy/m³ 9.5.2017

*Sieni-itiöpit., MUA alusta 2017/26081 9.5.2017

2017/26082 ±32 % 9.5.2017

*Sieni-itiöiden sukum. (MUA) ilmanäyte 2017/26081 9.5.2017

2017/26082 9.5.2017

*Sieni-itiöiden sukum. (DG-18) ilmanäyte2017/26081 9.5.2017

2017/26082 9.5.2017


