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Tilaaja ‘\::H\\_Jj,/
2755978-7 SacwrA
PH Ymparistotekniikka //%7;\""\'%
Helmi Paula :
FINAS

Puusepankatu 5
13110 HAMEENLINNA

Néytetiedot Nayte Sisdilma VOC
Nayte otettu 01.03.2018 Kellonaika
Vastaanotettu 07.03.2018 Kellonaika 08.45
Tutkimus alkoi 07.03.2018 Néytteenoton Tilaustutkimus
syy

Néytteen ottaja Helmi Paula

Viite

Liitteena tilakohtainen dokumentti yhdiste

Hyrylan SOTE-asema/Helmi/VOC

iden pitoisuuksista.

Finrwih Aocreditation Séruice
TOSE (EN ISQVIEC 17025)

Analyysi
Yksikko
Menetelma
Epavarmuus-%

TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
pg/m?®

1SO 16000-6:2011

30

Nayte

4605-1, Sisailma VOC, Call center,
Hyrylan SOTE-asema

32

* = Akkreditoitu menetelma

Yhteyshenkild

.-.'. y .’f_l y ’,‘["I 9 )(‘?’ >
/1 17711 J_r!. 2
A A (AL :

Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja

Tiedoksi Helmi Paula, paula.helmi@phyt.fi

Lukkarinen Timo, 010 3913 431, Kemisti

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4

00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350

http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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Liite testausselosteeseen 2018-04605-01
Néyte Call center
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16) TVOC
ug/m3 tunnistettu %
32 81
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
MSD FID
Alkaanit yht. 2,5 8
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyja 25 8
Rengasrak hiilivetyja <2,0 0
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Alkoholit yht. 1.3 1,3 4
2-Etyyli-1-heksanoli 1,3 1.3 4
Butanoli <0,50 <1,0 0
Fenoli <1,0 <1,0 0
Propyleeniglykoli <1,0 0
Bentsyylialkoholi <1,0 0
Alkoholeja muita <1,0 0
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Aromaattiset yht. 15 16 49
Bentseeni 26 3,1 10
Tolueeni 6,4 7,0 22
Etyylibentseeni 1,0 <1,0 0
1,4-Ksyleeni 3.1 3.1 10
Styreeni <0,30 <1,0 0
1,2-Ksyleeni 1.3 1,2 4
Propyylibentseeni 0,2 <1,0 0
1,3,5-Trimetyylibentseeni 0,3 <1,0 0
Naftaleeni <0,50 <1,0 0
1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0
Bifenyyli 0,2 <1,0 0
Alkyylibentseenejd muita 1,2 4
ug/m3 malliaineena ug/ma3 tolueenina % TVOC:sta
Esterit yht. 6,6 1,8 6
Etyyliasetaatti 6,1 1,8 6
Butyyliasetaatti 0,5 <1,0 0
Estereitd muita <1,0 0
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0
TXIB <1,0 <1,0 0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi  http://mmw.metropolilab.fi F123400568
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2-Butoksietanoli <1,0 0
2-Fenoksietanoli <1,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri

asetaatti <1,0 0
Glykolieettereitd muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena | ug/m3 tolueenina % TVOC:sta

Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0
Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0
1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0
1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

% TVOC:sta

Karbonyylit yht. <3,1 3,6 11
Heksanaall <1,0 <1,0 0
2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0
Bentsaldehydi <1,0 <1,0 0
QOktanaali <1,0 <1,0 0
Nonanaali <31 <1,0 0
Pentanaali <1,0 0
Heptanaali <1,0 0
Dekanaali <1,0 0
Asetofenoni <1,0 0
Karbonyyleja muita 3,6 11
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Orgaaniset hapot yht. <2 0
Etikkahappo <1,0 0
Heksaanihappo <1,0 0
| Orgaanisia happoja muita <1,0 0
ug/m3 malliaineena | ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Terpeenit yht. <0,8 <1 0
Pineeni <0,20 <1,0 0
Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0
Limoneeni <0,80 <1,0 0
beta-Pineeni <1,0 0
ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Muut yhdisteet yht. 1,0 3
Syklotrisiloksaani, heksametyyli 1,0 3
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0
Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi  http://mww.metropolilab.fi F123400568
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Analyysivastaus 2598418

VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa)

Tilaaja PH Ymparistotekniikka Oy, Paula Helmi, Puusepéankatu 5, 13110 Hameenlinna
Tutkimuskohde Hyrylén Sote-asema, Tuusula

Naytteenottaja PH Ympaéristétekniikka Oy

Naytteenottopaiva 1.3.2018

Vastaanotettu 5.3.2018

Viitteenne

Laboratorio Ositum Oy, Perintétie 8 C 4, 01510 VANTAA Puhelin +358 10 425 2610
Yhteyshenkild FT, kemisti Juhani Kronholm +358 50 350 9880
Analysoija FT, kemisti Juhani Kronholm

Raportoija FT, kemisti Juhani Kronholm

Analyysimenetelmé

Materiaalin emissiondytteiden ottoon on kaytetty naytteenottovalineitd, jotka eivat kontaminoi naytteitd. Muiden kuin Ositum Oy:n
ottamista naytteista vastaa tilaaja.

Materiaalien emissiongytteet on kasitelty standardin ISO 16000-10 mukaan. Materiaalien emissiot maaritetaan ja iimoitetaan joko
pinta-alaa kohden tunnissa, pg/(m? h), tai painoa kohden tunnissa, ng/(g h). Materiaalien pintaemissiot voidaan mitata joko
laboratorioon toimitetusta néytteesté tai kohteessa paikanpaalla.

Materiaalinaytteests emittoituvat haihtuvat orgaaniset yhdisteet on keratty adsorbenttiputkeen vakioidussa olosuhteissa The Field
and Laboratory Emission Cell (FLEC) FL-0001 naytteenkerayslaitteistolla. Néaytteen keradmiseen on kaytetty kantokaasuna
typpikaasua (instrument-laatu, 5.0-luckka, puhtausaste 99.999 %). Typpikaasu on kostuttu 50 % ilmankosteuteen ja sen
virtausnopeus on séadetty 150 ml minuutissa FLEC Air Control FL-1000-laitteella. Kostutetun typpikaasun virtausnopeus on
tarkastettu Agilent Flow Tracker 2000-virtausmittarila ennen FLEC-kerdyskammiota. Naytteenotto on aloitettu FLEC-
kerayskammion saavutettua typpi-ilmakehan. Naytetta on keratty 4500 ml adsorbentti-putkeen kayttden FL-1001 FLEC Air-pump
1001-tarkkuuspumppua.

Naytteet on analysoitu standardien 1ISO 16000-6 ja SFS-EN 16017-1 mukaisesti kayttaen termodesorptiota, kaasukromatografiaa
ja massaselektiivista detektoria (Agilent TD-GC-MS-laitteisto). Analyysimeneteimassa GC:n lahtolampétila on +10 °C ja
analyysissa kaytetaan erityispitkdd 60 metrin kolonnia, jotta naytteen sisaltamat yhdisteet saadaan eroteltua tarkasti. Menetelma
mahdollistaa erittain haihtuvien, tavanomaisissa sisal&mpoétiloissa esiintyvien, yhdisteiden havainnoinnin. Menetelmall& voidaan
mitata erittain haihtuvia (VVOC) ja haihtuvia orgaanisia yhdisteita (VOC) kiehumispistealueella > 0 — 260 °C. Talla menetelmalla
saatu tulos poikkeaa havaittujen yhdisteiden lukumaaran suhteen muilla menetelmilla tehdyista analyyseista.

Yksittaisten yhdisteiden pitoisuudet on laskettu tolueeniekvivalenttina, eli vertaamalla niiden vastetta tolueenin vasteesta
muodostettuun nollan kautta kulkevaan kalibrointisuoraan. Yhdisteet on tunnistettu vertaamalla niiden massaspektria Wiley- ja
NIST-kirjastojen mallimassaspektreihin ja niiden pitoisuudet on ilmoitettu mikrogrammoina yhta kuutiometrid ilmaa kohden (ug/m?3).
Analyysituloksessa ilmoitettu TVOC (Total Volatile Organic Compounds) on siséilmandytteestd analysoitujen yksittaisten
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus valilld n-heksaani — n-heksadekaani.

FLEC-laboratorioanalyysin mittausepévarmuus TVOC:lle on < 45 % ja maéaritysraja on < 10 pg/m?. Tolueeniekvivalenttina
madritetyille yksittaisille yhdisteille mittausepévarmuudet ovat yll& mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmadaritys on
semikvantitatiivinen. Toistettavuus on méaéritetty yhdisteryhméakohtaisesti.

Yhdisteryhma Toistettavuus (%)
Aldehydit, alkaanit, alkeenit, fenolit, esterit, ketonit ja terpeenit 30
Alkoholit 20
Aromaattiset yhdisteet ja typpiyhdisteet 50
Eetterit 40
Halogenoidut yhdisteet ja orgaaniset hapot 60

Yksittéisten yhdisteiden yli 500 ng/(g h):n pitoisuudet ovat suuntaa-antavia ja tdlloin myds analyysissd saatu TVOC ja kyseisen
yhdisteryhmén pitoisuus ovat suuntaa-antavia. Alle 100 ng/(g h):n TVOC on ilmoitettu yhden merkitsevd numeron jayli 100
ng/(ng h):n TVOC kahden merkitsevéin numeron tarkkuudella.

| 6 Ositum Oy:n kemian laboratorion Vantaan toimipiste on akkreditoitu testauslaboratorio
F'N As T261 (FINAS-akkreditointipalvelu, (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa

Finnish Accreditation Service sisdilman VVOC- ja VOC-analyysin kokonaispitoisuuden (TVOC) ja FLEC-analyysin
T261 (EN ISO/EC 17025) néytteenoton‘

Ositum Oy Perintdtie 8 C 4 Kiilakiventie 1
www.ositum.fi 01510 Vantaa 90250 Oulu
Puh 010 425 2610 Puh 010 425 2600

Analyysivastaus 2598418 VWOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 15.3.2018 Sivu 1:3
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['Naytteet VWOC- ja VOC-yhdisteet, FLEC (massa)

Nayte Selite
FG1 Call Center

Massa Néyteputki
154139 171254 °

© Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen1000, keréttyjen yhdisteiden koko ~ Ca/s — Cao
d Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen1003, kerattyjen yhdisteiden koko ~ Cas — Czo

Tulos VWOC- ja VOC-yhdisteet, FLEC (massa)

Pitoisuudet on ilmoitettu tolueeniekvivalenttina (ng/(g h)). Toteamisrajan ylittavat, mutta maéritysrajan alittavat
pitoisuudet on merkitty lyhenteella ND. Tallsin yhdiste on havaittu analyysissa, mutta sen pitoisuus on niin pieni, ettei

sita voida maarittaa.

Ryhmi Yhdiste

Aldehydit
Dekanaali
Heksanaali
Nonanaali
Oktanaali
Yhteensd

Alkaanit
(1-metyylipentyyli)syklopropaani
3,3,4-trimetyyliheksaani
Yhteensd

Alkoholit
1-nonanoli
2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli
2-etyylibutanoli
2-Etyyliheksanoli
6-Metyyli-1-oktanoli
Iso-oktanoli
Yhteensd

Aromaattiset
Styreeni
Tolueeni
Yhteensd

Eetterit
Dioktyylieetteri

Yhteensd

Esterit

FG1

ND

15

16

125
12
ND
150

12
13

ND
ND

2-Metyylipropaanihapon 3-hydroksi-2,4,4-trimetyyli- 1

pentyyliesteri
Yhteensd

Halogenoidut
Tetrakloorietyleeni

Yhteensd
Ketonit
2,4-Dimetyyli-3-pentanoni
3-Heptanoni
6-Metyyli-5-hepten-2-oni
Yhteensa
Ositum Oy Perintétie 8 C 4
www.ositum. fi 01510 Vantaa

Puh 010 425 2610

7
ND
8

Kiilakiventie 1
90250 Qulu
Puh 010 425 2600
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Ryhm3 Yhdiste

Orgaaniset hapot
Etikkahappo
Yhteensd

Siloksaanit
Heksametyylisyklotrisiloksaani
Triklorodokosyylisilaani
Yhteensd

Terpeenit
alfa-Pineeni

Yhteensd

Tunnistamattomat
Yhteensd

TvoC *

~@SITUM

FG1

ND
ND

ND
ND

24

230

* Ositum Oy:n kemian laboratorion Vantaan toimipiste on akkreditoitu testauslaboratorio T261 (FINAS-

akkreditointipalvelu, (SFS-EN

ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa sisdiman VVOC- ja VOC-analyysin

kokonaispitoisuuden (TVOC) ja FLEC-analyysin naytteenoton.

VANTAA 15.3.2018
Ositum Oy

Juhani Kronholm
FT, kemisti

Jakelu 1 kpl tilaaja

1 kpl Ositum Oy:n arkisto

Analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Ositum Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia ehtoja.

Ositum Oy Perintotie 8 C 4

www.ositum.fi 01510 Vantaa

Puh 010 425 2610

Kiilakiventie 1
90250 Culu
Puh 010 425 2600
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Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio ANALYYSIVASTAUS 2018010317 1(1)
AHA-LAB Oy

4,1.2018

PH Ympaéristotekniikka Oy
Paula Helmi

TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN PITOISUUDEN MAARITYS PINNOILTA

Niytteenottokohde SOTE-asema
Niytteenottopdivamadra 28.12.2017
Laskeuma-aika 2 vkoa
Niytteenottaja Paula Helmi

Vastaanottopdivamaara 3.1.2018

Analysointipdivamadra 3.1.2018
Kasittelija RI
Menetelman kuvaus Valomikroskopointi (VM)

Pinnoilta kerattiin mineraalikuitundyte BM Dustlifter-geeliteipilld. Teollisten
mineraalikuitujen pitoisuus naytteessa laskettiin valomikroskoopilla.

Ohjearvot * Teolliset mineraalikuidut, kahden viikon kertyma: 0,2 kuitua/cm?
Tulokset
Niyte | Naytteen kuvaus Tulos
> 20 um kuitua/cm?

1 Palvelupiste < 0,1 kuitua/cm?

2 H18 < 0,1 kuitua/cm?

3 Call center < 0,1 kuitua/cm?

Raisa livari

Tydhygieenikko (FM)
Sisdilma-asiantuntija VTT-C-23268-38-17
! salonen, H., Lappalainen, S., Lahtinen, M. et al. Toimiston siséilmaston tutkiminen. Tybterveyslaitos, Helsinki. 93-95 (2011).

Tutkimustulokset koskevat ainoastaan tutkittua ndytettd. Analyysivastauksen osittainen kopiointi ja julkaisu on sallittu
ainoastaan laboratorion kirjallisella luvalla.

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio A.l. Virtasen aukio 1, 00560 Helsinki Y-tunnus 2615157-9
AHA-LAB Oy p. 020 735 3380, www.aha-lab fi
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KvvyY aSisailmanayte #1
: Tutkimus Oy 6.3.2018
g
\\\“ W " &
PH Ympériststekniikka Oy ;%% FlN AS
Puusepénkatu 5 f'g‘/‘/—-\_"‘\;‘? Finnish Accreditation Service
131 10 HAMEENL' NNA '/"4,{.::\.‘\ 3 TO64 (EN ISONEC 17025)
Tilausnro 316246 (7PHYMPAR/impaktor), saapunut 16.2.2018, naytteet otettu 15.2.2018
Naytteenottaja: Paula Helmi
NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
9584 Hyrylan Sote, Akuuttivast.otto
Huone 18
9585 Ajanvaraus
9586 Call center
MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET
Maaritys Yksikkd 9584 9585 9586
*Aktinomy keetit®* pmy/m? <4 <4 <4
*Bakteerit pmy/m? 42 120 60
*Sieni-itiépit., DG-18 alusta - pmy/m? <4 4 <4
*Sieni-itiopit., MUA alusta pmy/m? <4 7 <4
*Sieni-itididen sukum. (MUA) ilmanayte Kts. laus.
*Sieni-itiiden sukum. (DG-18) ilmanayte Kts. laus.

Merkintéjen selityksia: P = madritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelma.

LAUSUNTO

Naytteenottomenetelma: 6-vaiheimpaktori

Maaritysraja: 4 pmy/m?®

SUOCRITETTUJEN TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA:

Mikrobisukujen tunnistus:

Nayte 9584

THG: Ei havaittu aktinomykeetteja°®
DG18: Ei havaittu

MUA: Ei havaittu

Nayte 9585

THG: Ei havaittu aktinomykeetteja’®

DG18: 100% Penicillium®°®

MUA: 50% Cladosporium®®®, 50% Penicillium®°*

T&ssé tutkimusselosteessa esitetyt testaustulok set patevat ainoastaan testatulle néytteelle. Ak kreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimustodistuk sen saa kopioida vain kok onaan.

< = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtdsuur kuin, > = suurempi kuin,

Katuosoite Postiosoite
Patam&enkatu 24 PL 265
33900 TAMPERE 33101 TAMPERE

Puhelin

*(03) 2461 111

Sahkoposti

Alv.rek./enn.pid.rek

2823750-1
anja.tuominen@kwwy . fi
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LAUSUNTO (jatkoa edelliselta sivulta)

Nayte 9586

THG: Ei havaittu aktinomykeetit®®
DG18: Ei havaittu

MUA: Ei havaittu

Merkintdjen selitykset:
°Mikrobisuku/-laji/-ryhmé on kosteusvaurioon viittaava.

°°Mikrobisuku/-laji/-ryhmé on kosteusvaurioon viittaava ja mahdollisesti toksiineja tuottava.

°°°Mikrobisuku on mahdollisesti toksiineja tuottava.

NAYTTEENOTTAJAN ANTAMAT LISATIEDOT:

Lampétila ja lumitilanne néytteenottohetkelld: -3°C, lumipeite

(
Anja Tuominen
Tekn.varavastuu

TIEDOKSI

Etels-Suomen Rakennuskonsultit Oy/pasi.tuuvanen@esrk.fi
Helmi Paula/paula.helmi@phyt.fi
PH Ymparistotekniikka Oy, 0 kpl.

Tass4 tutkimusselosteessa esitetyt testaustulok set patevat ainoastaan festatulle naytteelle. Ak kreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimustodistuk sen saa kopioida vain kokonaan.
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kVW KVVY uSiséiimandyte #1
Tutkimus Oy 6.3.2018

"

MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*Aktinomykeetit®° STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)

*Bakteerit STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)

*Sieni-itiépit., DG-18 alusta STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)

"Sieni-itiépit., MUAalusta  STMasetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)
*Sieni-itiiden sukum. (MUA) iimanayte STM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)
*Sieni-itididen sukum. (DG-18) ilmané&yteSTM asetus 545/2015 ja Asumisterv.as. sovelt.ohje IV 8/2016 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maarity s Nayte Tuloksen epavarmuus Maarity spvm.
*Aktinomykeetit®® 2018/9584 Maaritysrajan alitus 16.2.2018
2018/9585 Maaritysrajan alitus 16.2.2018
el S . 2018/9586 Madritysrgjanalitus ~~  16.2.2018
*Bakteerit 2018/9584 +30 % 16.2.2018
2018/9585 +36 % 16.2.2018
_— - B . 2018/9586 +30% B _ 1622018
*Sieni-itiopit., DG-18 alusta 2018/9584 Maaritysrajan alitus 16.2.2018
2018/9585 16.2.2018
. 2018/9586 Ma&aritysrajan alitus e o 1B 2.2018
*Sieni-itiépit., MUA alusta 2018/9584 Maaritysrajan alitus 16.2.2018
2018/9585 5 pmy/m? 16.2.2018
B W ___2018/9586 Maaritysrajanalitus 16.2.2018
*Sieni-itididen sukum. (MUA) ilmanéyte 2018/9585 16.2.2018
*Sieni-itididen sukum. (DG-18) iiman&yte2018/9585 16.2.2018

Tassé tutkimusselosteessa esitetyt testaustulok set patevat ainoastaan testatulle néytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Tutkimustodistuk sen saa kopioida vain kokonaan.



